MUNICIPIO DE AZAMBUJA

Camara Municipal

Edital n.2 65/18

Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano no concelho de Azambuja

Luis Manuel Abreu de Sousa, Presidente da Cdmara Municipal de Azambuja.

Torna publico, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, o0s
dados da Qualidade da Agua para Consumo Humano, cuja distribuicio foi efetuada através da
rede de abastecimento de Azambuja, referentes ao 22 trimestre 2018.

Tais dados fornecidos pela empresa Aguas da Azambuja, S.A, entidade gestora do sistema de
abastecimento, constam do documento composto por 9 pdaginas, anexo a este Edital.

Para mais informagdes poderdo os interessados consultar os documentos no Portal do
Municipio, em http://www.cm-azambuja.pt/ e na Unidade de atendimento ao Publico sita no
Pateo Valverde, em Azambuja.

E, para constar, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vdo ser afixados nos
locais publicos do costume.

Azambuja, 22 de agosto de 2018

O Presidente de Cidmara

ek

Luis Manuel Abreu de Sousa
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AGUAS os "'-‘\

AZAMBUJA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO C. BRITOS®

INFORMACAO
n22

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se i verificagio da
qualidade da dgua da rede piblica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segunda o Programa de Controlo da Qualidade da

22 TRIMESTRE 2018

Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
. o Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento|  N:2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) . Anilises
Minimo Méximo superiores VP dove Agendadas | Realizadas Realizadas
Desinfetante residual (mg/L) — 0,31 0,45 --- - 3 3 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,10(l.q.) | <0,10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 N/A 0 - N/A
Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 2 2 - 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 7 P4 - -— 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 693 693 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,9 7.9 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 (Lq) <10 (l.g) 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O) 5 <1,0(lq.) <1,0 (l.g.) 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,80 (l.q.) <0,80 (l.q.) 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 N/A 0 - N/A
Nitratos {mg/L NO;) ™ 50 4,02 4,02 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - 0 N/A 0 - N/A
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 - - 0 N/A 0 - N/A
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 -- --- 0 N/A 0 --- N/A
Cdlcio (mg/L Ca) - --- - - 0 - N/A
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 N/A 0 - N/A
Cobre {mg/L Cu) 2.0 0 N/A 0 N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) - --- —- --- 0 - N/A
Enterococos (N/100 mL) 0 - --- (9] N/A 0 --- N/A
Magnésio (mg/L Mg) - - - --- --e 0 - N/A
Niguel (ug/L Ni) 20 0 N/A 0 N/A
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 — - 0 N/A N/A
Benzo(b)fluaranteno {ug/L) - - 0 N/A
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) --- - - - —- 0 —- N/A
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - e 0 N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) -— - 0 --- N/A
Trihalometanos - total {pug/L): 100 - 0 N/A N/A
Cloroférmio(pg/L) —- - - - 4] ~-- N/A
Bromofdrmio(pg/L) -— - - == - 0 - N/A
Dibromoclorometano(ug/L) —- - s - 0 --- N/A
Bramodiclorometano(ug/L) —- g --- --- - 0 - N/A
Raddo (Ba/L) 500 - 0 N/A 0 N/A
Dose Indicativa total (mSv/ano) ? 0.10 - --- 0 N/A 0 - N/A
Cloretos (mg/L cl) ¥ 250 0 N/A 0 — N/A
Sulfatos (mg/L 50,) 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F) ¥ 1,5 - 0 N/A 0 - N/A
Bromatos (ug/L BrO,) ! 10,0 0 N/A 0 N/A
sédio (mg/L Na) ¥ 200 . 0 N/A 0 N/A
cadmio (ug/L cd)® 50 - 0 N/A 0 N/A
Crémio (pg/L Cr) P 50 0 N/A 0 N/A
Antimonio {ug/L Sb) ¥ 5 0 M/A 0 - N/A
Arsénio (ug/L As) ! 10 0 N/A 0 N/A
selénio (ug/L Se)? 10 = 0 N/A 0 . N/A
Mercrio (ug/L Hg) ¥ 1 s . s sz 0 e N/A
Boro (mg/L B) ' 1,0 - 0 N/A 0 N/A
Cianetos (ug/L CN) ? 50 0 N/A 0 N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno (pg/L): @ 10 - - o] N/A ---
Tricloroeteno(ug/L) re 0 N/A
Tetracloroeteno(ug/L) ) —_ --- --- --- - [¢] N/A
Benzeno (ug/L) ? 1,0 0 N/A 0 N/A
1,2 - dicloroetano (ug/L) ¥ 3.0 - - 0 N/A 0 - N/A
Pesticidas — total (ug/L) ¥ 0,50 0 N/A 0 N/A
Imidaclopride(ug/L) &l 0,10 - . 0 N/A V] - N/A
Clorpirifos {ug/L) @ 0,10 0 N/A 0 N/A
MCPA {pg/L) ™| 0.10 - 0 N/A 0 N/A
NOTA 1: A zona de abastecimento fornece 3s seguintes povoagdes: Casais dos Britos e Casais do Alfaro.
NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.
N/A: Pardmetro ndo agendado para andlise no trimestre.
N2 Pontos de Amostragem: S N.2 Andlises Realizadas = 20 % Andlises Realizadas= 100,0%
Ne Andlises Previstas = 20 % Analises que cumprem a legislagio= 100,0%
A Dlregdo: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatura: __T_ch[:i’,'x\ Grset U"‘ W ?-—,gg [ Data da publicagio: 16/08/2018




AGUAS —d CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO INFORMAGAO
AZAMBT_,J:\\ NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALCOENTRE 1* ne 2
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da
3 . s P S slo g . 3 22 TRIMESTRE 2018
qualidade da agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
. . . Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento| V-2 Anilises (PCQa) %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) x Anilises
Minimo Miximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,30 - - 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% il 1 100%
Amanio (mg/L NH,) 0.50 0 N/A 0 N/A
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 e —- N/A 0 — N/A
Niumero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alleragdo anormal - 0 N/A
Nuimero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alleragdo anormal = - - 0 i N/A
Condutividade (u5/cm a 202C) 2500 ez o 0 N/A 0 N/A
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 -- 0 N/A Q - N/A
Manganés (ug/L Mn) 50 0 N/A 0 N/A
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 N/A 0 - N/A
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 N/A 0 o N/A
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 - 0 N/A 0 N/A
Turvagdo (NTU) 4 - 0 N/A 0 N/A
Aluminio (pg/L Al) 200 .- - 0 N/A 0 N/A
Nitratos (mg/L NO;) 50 - 0 N/A 0 N/A
Ferro (ug/L Fe) 200 0 N/A 0 N/A
Nitritos {(mg/L NO,) 0,5 0 N/A 0 N/A
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - 0 N/A 0 N/A
Cilcio (mg/L Ca) o= — sos — 0 =% N/A
Chumbo (ug/L Pb) 10 = 0 N/A 0 N/A
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 N/A 0 N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) - ER P P 0 N/A
Enterococos (N/100 mL) 0 — .- 0 N/A 0 - N/A
Magnésio {mg/L Mg) v - - - 0 - N/A
Niquel (ug/L Ni) 20 0 N/A 0 N/A
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,10 --- 0 N/A -
Benzo|b)fluoranteno (ug/L) — - - — s 0 =z N/A
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - . o 0 e N/A
Benzo(ghi)perileno (pg/L) o s 0 N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - — —- 0 N/A
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - --n 0 N/A —
Cloroférmio(ug/L) — - - - - 0 - N/A
Bromofdrmio(pg/L) - --- 0 - N/A
Dibromoclorometano(ug/L) — - - - ose 0 - N/A
Bromodiclorometano(pg/L) - - -— - 0 N/A
Radio (Bq/L) 500 0 N/A 0 N/A
Dose Indicativa total (mSv/ano) 0.10 0 N/A 0 N/A
Cloretos {mg/L Cl) o 250 e 0 N/A 0 . N/A
sulfatos (mg/L SO,) ¥ 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretas (mg/L F)? 15 0 N/A 0 N/A
Bromatos (ug/L Br0;) ¥ 10,0 - 0 N/A 0 N/A
sGdio (mg/L Na) ! 200 0 N/A 0 N/A
Cadmio (ug/L Cd) ™ 5,0 0 N/A 0 N/A
Crémio (ug/L Cr) 50 ez 0 N/A 0 N/A
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 N/A 0 - N/A
Arsénio (ug/L As)* 10 =, 0 N/A 0 N/A
Selénio (ug/L Se) 10 s 0 N/A 0 N/A
Mercirio (ug/L Hg) ' 1 - _— _— s 0 N/A
Boro (mg/L 8) ¥ 10 0 N/A 0 N/A
Cianetos (ug/L CN) ™ 50 0 N/A 0 N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno (ug/L): @ 10 -- 0 N/A -
Tricloroeteno(ug/L) @ - - o - - 0 - N/A
Tetracloroeteno(pg/L) a2 = - - e 0 =) N/A
Benzeno (ug/t) ¥ 1.0 0 N/A 0 N/A
1,2 —dicloroetano (ug/L) @ 3.0 - - 0 N/A 0 N/A
Pesticidas — total (ug/t) ! 0,50 - 0 N/A 0 N/A
imidaclopride(ug/L) 0,10 0 N/A 0 N/A
Clorpirifos (pg/L) ¥ 0,10 0 N/A 0 N/A
MCPA (ug/L) " 0,10 0 N/A 0 N/A
NOTA 1: A zona de abastecimento fornece as seguintes povoagdes: Tagarro, Quebradas e Casais da Areia
NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo,
N/A: Pardmetro ndo agendado para andlise no trimestre.
Ne Pontos de Amostragem: 1 N.2 Anilises Realizadas = 3 % Analises Realizadas= 100,0%
N2 Analises Previstas = 3 % Analises que cumprem a legislagdo= 100,0%

A Diregdo: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatu

ra:

Sroel Coud, e

Data da publicagdo: 16/08/2018




AGUAS a4 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO INFORMAGAO
AZA%;QJA\ NA ZONA DE ABASTECIMENTO VIRTUDES ne 2
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da 22 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede piblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
i ) ‘ Valores obtidos N.2 Anilises |% Cumprimento] N2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) . Anilises
Minimo Miximo superiores VP doVvp Agendadas | Realizadas Realizadas
Desinfetante residual {mg/L) - <0,10(l.g.) 0,66 — - 6 6 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,10{l.q.) <0,10(l.q.) 0 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 --- - 2 2 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 - - 2 2 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 276 312 0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 7,8 0 100% 2 2 100%
Manganas (pg/L Mn) 50 <10(L.q.) <10(l.g.) 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,4 2,6 0 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <l <1 0 100% 2 2 100%
Turvacio (NTU) 4 <0,80{l.q.) | <0,80(l.9.) 0 100% 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 36 46 0 100% 2 2 100%
Nitratos (mg/L NO5) ™ 50 3,05 3,59 0 100% 3 3 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - --- 0 N/A 0 - N/A
Nitritos (mg/L NO,) 05 o 0 N/A 0 5o N/A
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 N/A 0 N/A
Ciélcio (mg/L Ca) -— 0 N/A
Chumbo (ug/L Pb) 10 -~ --- Q N/A 0 - N/A
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - --- 0 N/A 0 - N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) e - - . - 0 - N/A
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 N/A 0 N/A
Magnésio (mg/L Mg) - - - - - 0 - N/A
Nique! (ug/L Ni) 20 0 N/A 0 N/A
Hidracarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - 0 N/A e
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) --- - - --- 0 - N/A
Benza(k)fluoranteno (ug/L) - --e --s - - 0 - N/A
Benzo(ghi)perileno (ng/L) - - --- --- 0 - N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — e --- - 0 - N/A
Trihalometanos - total (ug/L): 100 —- - 0 N/A ---
Cloroférmio(pg/L) - —- --- - == 0 - N/A
Bromofdrmio(ug/L) - — - - 0 N/A
Dibromoclorometano(ug/L) --n - - - == 0 N/A
Bromodiclorometano(ug/L) — --- - - - 0 - N/A
Raddo (Bq/L) 500 --- 0 N/A 0 - N/A
Dose Indicativa total (mSv/ano)‘? 0,10 - 0 N/A 0 - N/A
Cloretos (mg/L cl) ® 250 o N/A 0 N/A
Sulfatos (mg/L 50,) 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F)m 1.5 ses - 0 N/A Q s N/A
Bromatos (ug/L Br0;) ¥ 10,0 0 N/A 0 N/A
sodio (mg/L Na) 200 — 0 N/A 0 N/A
Cadmio (ug/L Cd) ¥ 5,0 — 0 N/A 0 - N/A
cromia (ug/t Cr) @ 50 = 0 N/A 0 N/A
Antiménio (ug/L Sb) * 5 0 N/A 0 N/A
Arsénio (ug/L As) 10 0 N/A 0 N/A
selénio (ug/L Se)® 10 0 N/A 0 N/A
Mercirio (pg/L Hg) ¥ 1 o s e 0 255 N/A
Boro (mg/LB) ¥ 1.0 0 N/A 0 — N/A
Cianetos {ug/L CN) ¥ 50 0 N/A 0 N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno (ug/L): 10 — 0 N/A
Tricloroeteno{ug/L) — = 0 N/A
Tetracloroeteno(ug/L) @ —_ - - --n e 0 - N/A
Benzeno (ug/L) 1,0 0 N/A 0 N/A
1,2 — dicloroetano (ug/L) ? 3,0 0 N/A 0 N/A
Pesticidas - total (pg/L) ¥ 0.50 ia 0 N/A 0 . N/A
Imidaclopride(ug/L) @ 0,10 --- - 0 N/A 0 --- N/A
Clorpirifos (pg/L) @ 0,10 - --- 0 N/A 0 --- N/A
MCPA (pg/L) ™ 0,10 0 N/A 0 N/A

NOTA 1: A zona de abastecimento fornece s seguintes povoagdes: Aveiras de Baixo, Casais da Lagoa, Virtudes, Aveiras de Cima, Casais da Caneira, Casais das Amarelas, Casais das Comeiras,
Casais das Inglesas, Casais do Tambor, Casais de Vale Brejo, Casais de Vale Cepo, Casais de Vale Fojo, Sitio dos pogos, Vale Coelho, Vale de T4buas, Vale do Paraiso, Casal do Seixo a Casais do
Curraldo.

NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.

N/A: Pardmetro ndo agendado para anélise no trimestre.

Ne Pontos de Amastragem: 9 N.2 Andlises Realizadas = a5 % Andlises Realizadas= 100,0%
N2 Andlises Previstas = 45 % Andlises que cumprem a legislagdo= 100,0%

A Diregdo: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatura: j@q e GOU. CA) WA - %97 ] Data da publicagdo: 16/08/2018




AGl lﬂ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO INFORMAGAOQ
AZA?'ISBUI:JJ\A\\ NO PONTO DE ENTREGA CERCAL-CADAVAL ne?
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da 2° TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede pdblica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
) . L Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento] __N-2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Andlises
Minimo Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Desinfetante residual (mg/L) —_ 0,46 0,46 - - 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 N/A 1 1 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 N/A 1 1 100%
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,10(l.q.) | <0,10(l.q.) 0 N/A 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 [¢] N/A 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 -- 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alleragdo anormal 0 0 -~ 1 1 100%
Condutividade (uS/em a 202C) 2500 120 120 0 N/A 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,3 8,3 0 N/A 1 1 100%
Manganés {ug/L Mn) 50 <10(l.q.) <10(l.g.) 0 N/A 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 2,6 2,6 0 N/A 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <1 0 N/A 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <1 0 N/A 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,80{l.q.) <0,80(l.q.) 0 N/A 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 36 36 0 N/A 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) " 50 188 2,17 0 100% 2 2 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 0 N/A 0 N/A
Nitritos (mg/L NO,) 05 — 0 N/A 0 N/A
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - 0 N/A 0 N/A
Célcio (mg/L Ca) -— - - - 0 — N/A
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 N/A 0 - N/A
Cobre {mg/L Cu) 2.0 — 0 N/A 0 N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) - - 0 N/A
Enterocacos (N/100 mL) 0 —- --- 0 N/A 0 - N/A
Magnésio (mg/L Mg) G 0 N/A
Niquel {pg/L Ni) 20 0 N/A 0 N/A
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0.10 --- --n 0 N/A -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— - - 2on — 0 i N/A
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) -— e - --- 0 - N/A
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - --- === - 0 2 N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — [} N/A
Trihalometanos - total (ug/L): 100 — - 0 N/A -
Cloroférmio(pg/L) -~ b - i = 0 - N/A
Bromoférmio(ug/L) - - 0 N/A
Dibromoclorometano(ug/L) - —- - en - 0 - N/A
Bromodiclorometano(ug/L) — - - = 0 - N/A
Radso (Bg/L) 500 0 N/A 0 N/A
Dose Indicativa total (mSv/nno)m 0,10 - - 0 N/A a N/A
Cloretos (mg/L cl) ¥ 250 s 0 N/A 0 N/A
Sulfatos (mg/L 50,) ¥ 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F) ¥ 15 0 N/A 0 N/A
Bromatos {pg/L BrO;) @) 10,0 .- - 8] N/A 0 - N/A
s6dio (mg/L Na) ! 200 0 N/A 0 N/A
Cadmio (ug/t Cd) 5.0 0 N/A 0 N/A
crémio (pg/L cr) ¥ 50 0 N/A 0 N/A
Antiménio (ug/L Sb) @ 5 2w = 0 N/A 0 — N/A
Arsénio (pg/L As)? 10 0 N/A 0 - N/A
selénio (ug/L Se) ™ 10 0 N/A 0 N/A
Mercirio (ug/L Hg) ¥ 1 0 N/A
Boro (mg/L 8) ¥ 1.0 0 N/A 0 N/A
Cianetos (ug/L CN) ! 50 0 N/A 0 N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno (ug/L): 2 10 - 0 N/A P
Tricloroeteno(pg/L) i - - 0 - 0 N/A
Tetracloroeteno(pg/L) @ - -e- --e 0 --- 0 --- N/A
Benzeno (ug/t) 1,0 0 N/A 0 N/A
1,2 — dicloroetano {pg/L) @ 3.0 = 0 N/A 0 N/A
Pesticidas — total (ug/L) @ 0,50 - 0 N/A 0 N/A
Imidaclopride(ug/L) 0,10 - - 0 N/A 0 - N/A
Clorpirifos (ug/L) ® 0,10 0 N/A 0 N/A
MCPA (pg/L)™ 0,10 0 N/A 0 N/A
NOTA 1: Ponto de venda ao Municipio do Cadaval
NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.
N/A: Parametro ndo agendado para anilise no trimestre.
N¢ Pontos de Amostragem: 3 N.2 Andlises Realizadas = 17 % Andlises Realizadas= 100,0%
N2 Andlises Previstas = 17 % Analises que cumprem a legislagdo= 100,0%
A Dire¢do: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatura: j::l, Lzl —“:L&A Data da publicagdo: 16/008/2018




AGUAS M CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO INFORMACAO
AZAMBDCJJ:\\ NA ZONA DE ABASTECIMENTO AZAMBUJA! nez
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da 29 TRIMESTRE 2018
qualidade da agua da rede pablica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
. ) . Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) p Andlises
Minimo Méximo superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | n,_:
Desinfetante residual (mg/L] - 0,21 0,55 - - 6 6 100%
Bactérias califormes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,10(l.q.) <0,10(l.9.) 0 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 94 -~ e 2 2 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 126 - - 2 2 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 887 902 0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7.8 0 100% 2 2 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <10(l.q.) <10(l.g.) 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0(l.q.) <1,0(L.q.) 0 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,80(l.g.) <0,30(l.q.) 0 100% 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <5,0(l.q.) <5,0(l.q.) o] N/A 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 7 50 4,86 4,36 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <40{l.q.) <40(l.g.) 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,04(.q.) <0,04(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,005(l.q.) <0,005(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Cilcio (mg/L Ca) — 34 34 - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 19 19 1 0% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,10(l.g.) <0,10(l.9.) 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3} - 168 163 = s 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) e 15 15 S 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni) 20 <6,0(l.q.) <6,0(l.q.) 4] 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0.10 <0,08(l.q.) <0,08(l.q.) 0 100% -
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) — <0,02(l.q.) <0,02(l.q.) 0 --- 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <0,02(l.q.) <0,02(l.q.) 0 - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — <0,02{l.q.) <0,02(l.9.) 0 - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)plreno(pg/L) e <0,02(l.q.) <0,02(l.q.) 0 o 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 5,53 5,53 0 100% -
Cloroférmio(pg/L) — <0,30(l.q.) <0,30(l.q.) 0 - 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) —- 5,01 5,01 0 - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) — 0,52 0,52 0 e 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) --- <0,10(l.q.) <0,10(l.q.) 0 e 1 1 100%
Raddo (Ba/L) 500 12,5 12,5 0 100% 1 1 100%
Dose Indicativa total (mSv/ano) 0,10 - N/A 0 N/A
Cloretos (mg/L cl) ® 250 0 N/A 0 = N/A
Sulfatos (mg/L 50,) ?! 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F) 15 - 0 N/A 0 N/A
Bromatos (ug/L 8r0;) 10,0 = 0 N/A 0 N/A
sédio (mg/L Na) 200 0 N/A 0 N/A
Cédmio (ug/L cd)® 5,0 - 0 N/A 0 N/A
Cromio (ug/L Cr) o 50 —- [1] N/A 0 —- N/A
Antiménio (pg/L sb) 5 s - 0 N/A 0 s N/A
Arsénio (ug/L As) ¥ 10 - 0 N/A 0 - N/A
Selénio (pg/L Se)™ 10 0 N/A 0 N/A
Mercirio (ug/L Hg) ¥ 1 - - - - 0 - N/A
Bora (mg/L B) ¥ 1,0 - 0 N/A 0 N/A
Cianetos (ug/L CN) @ 50 - --- 0 N/A 0 --- N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno {pg/L): 10 == - 0 N/A -
Tricloroeteno(ug/L) @ - - - 0 - 0 - N/A
Tetracloroeteno{ug/L) @ — - - 0 --- [¢] - N/A
Benzeno (ug/t) ¥ 1,0 - 0 N/A 0 N/A
1,2 - dicloroetano (ug/L) @ 3,0 0 N/A 0 N/A
Pesticidas - total (ug/L) ¥ 0,50 - 0 N/A 0 N/A
Imidaclopride(pg/L) ™ 0,10 0 N/A 0 N/A
Clorpirifos (ug/t) ¥ 0,10 0 N/A 0 N/A
MCPA {ug/L) ™| 0,10 - 0 N/A 0 N/A
NOTA 1: A zona de abastecimento fornece is seguintes povoacdes: Azambuja.
NOTA 2: Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.
N/A: Pardmetro nio agendado para anilise no trimestre.
N2 Pontos de Amostragem: 7 N.2 Andlises Realizadas = 60 % Anilises Realizadas= 100,0%
N¢ Andlises Previstas = 60 % Andlises que cumprem a legislagdo= 98,8%

Incumprimento Identificado: 1

implementar outra medida corretiva.

Parametro: Chumbo
Causa: Tratou-se de uma situag3o pontual que ndo foi comprovada pelas andlises de verificagdo,
Medidas corretivas: Informagdo as autoridades competentes. Foram realizadas anilises de verificagdo em quatro pontos distintos ¢ deram todos conformes, ndo sendo necessario

Local: GNR, Azambuja

A Diregido: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatura:

Teakel Gowadws Fiew,

—[ Data da publicagio: 16/08/2018




AGU A CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO INFORMAGAO
AZAAI:’?BTJJA\ NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALCOENTRE 2* ne2
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da 29 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede puiblica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
) ) " Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) ) Anilises
Minimo Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,39 0,55 - = 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,10{l.q.) <0,10(l.g.) 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alleragdo anormal 0 0 - == 1 1 100%
Nimero de calénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 342 342 g 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7.6 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10(l.q.) <10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0(l.q.) <1,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,80(l.q.) <0,80(l.q.) 0 100% 1 1 100%
|aluminio (pg/L Al) 200 <5,0{l.q.) <5,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO5) ™ 50 1,18 118 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 --- - 1] N/A 0 - N/A
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 N/A 0 N/A
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 N/A 0 N/A
Cdlcio (mg/L Ca) - --- - - 0 - N/A
Chumbo (pg/L Pb) 10 s o 0 N/A 0 25 N/A
Cobre {mg/L Cu) 2.0 - - 0 N/A 0 - N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) — 0 N/A
Enterococos (N/100 mL) 0 — -en 0 N/A 0 === N/A
Magnésio (mg/L Mg) — - 0 N/A
Niguel {pg/L Ni) 20 0 N/A 0 N/A
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - 0 N/A ---
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — 0 N/A
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - --- --- - --- 0 - N/A
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — - - - - 0 - N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - —- 0 N/A
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - 0 N/A -
Cloroformio(pg/L) - —- - 225 0 --- N/A
Bromofdrmio(pg/L) —- == -~= --- s 0 == N/A
Dibromoclorometano(ug/L) --- - -~ - --- 0 - N/A
Bromodiclorometano{pg/L) - - e - == 0 N/A
Raddo (Bg/L) 500 - — 0 N/A 0 = N/A
Dose Indicativa total {mSv/ano)'? 0.10 0 N/A 0 N/A
Cloretos (mg/L c1) @ 250 =z 0 N/A 0 N/A
Sulfatos (mg/L 50,) 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F) ™ 1.5 0 N/A 0 N/A
Bromatos (pug/L BrO;) W 10,0 s sz 0 N/A 0 - N/A
S6dio (mg/L Na) ¥ 200 0 N/A 0 N/A
Cadmio (ug/L Cd) ™ 5.0 0 N/A 0 N/A
Crémio (ug/L Cr) @ 50 0 N/A 0 N/A
Antiménio (ug/L sh) 5 0 N/A 0 N/A
Arsénio (ug/L As)? 10 0 N/A 0 N/A
Selénio (ug/L Se) 10 0 N/A 0 N/A
Mercirio (ug/L Hg) ¥ 1 o -- - - 0 - N/A
Boro (mg/L 8) ™ 1,0 0 N/A 0 N/A
Clanetos (ug/L cN) ¥ 50 0 N/A 0 N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno {ug/L): @ 10 - - 0 N/A —
Tricloroeteno(ug/L) ¥ — --- - - = 0 == N/A
Tetracloroeteno(ug/t) 0 N/A
Benzeno (pg/L) ¥ 1,0 5 0 N/A 0 N/A
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0 N/A 0 N/A
Pesticidas — total (ug/L) L] 0,50 - - a N/A 0 - N/A
imidaclopride(pg/L) 0,10 0 N/A 0 N/A
MCPA (pg/L) 0,10 -— --- 0 N/A 0 = N/A
Clorpirifos (ug/t) ) 0,10 0 N/A 0 N/A
NOTA 1: A zona de abastecimento fornece as seguintes povoagdes: Alcoentre, Casais das Bolgas, Casais da Caneira e Casais Vale Carril.
NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.
N/A: Parametro nio agendado para anilise no trimestre.
Ne Pontos de Amostragem: 4 N.2 Andlises Realizadas = 22 % Anilises Realizadas= 100,0%
N2 Andlises Previstas = 22 % Andlises que cumprem a legislagdo= 100,0%

A Diregdo: Eng.? Isabel Gongalves Pires

Assinatura:

L0 Gouale, ez,

I

Data da publicagdo: 16/08/2018
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AGUAS or \-\\

AZAMBUJA

NA ZONA DE ABASTECIMENTO FAROL

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

INFORMACAO
ne22

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da
qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

22 TRIMESTRE 2018

Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
) . . Valores obtidos N.2 Anilises |% Cumprimento N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) . Anilises
Minimo Maximo superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | poojizadas
Desinfetante residual {mg/L) -— 0,39 0,71 === == 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,10(L.q.) <0,10(L.q.) 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alleragdo anormal 3 3 = == 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 649 649 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,1 8,1 0 100% 1 1 100%
és (ug/L Mn) 50 <10(l.g.) <10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0(l.a.) <1,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢ao) 3 <1 <1 a 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <l <l 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,80(l.g.) <0,80(l.g.) 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 <5,0(l.q.) <5,0(l.9.) 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <1,00.q.) <1,0(.q.) 0 100% 2 2 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 0 N/A 0 N/A
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,04{l.q.) <0,04(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - 0 N/A 0 - N/A
Cilcio {mg/L Ca) - --- - - 0 - N/A
Chumbo (ug/L Ph) 10 - - 0 N/A 0 - N/A
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - —- 0 N/A 0 --- N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) y 221 221 - == 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) — 0 N/A
Niquel (ng/L Ni) 20 - — [¢] N/A 0 s N/A
Hidrocarbonetos Aromiiticos Paliciclicos (pg/L): 0,10 - - 0 N/A -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — 0 — N/A
Benzo(kjfluoranteno (pg/L) - - — sl 0 - N/A
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - - - 0 - N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/L) - - - — 0 - N/A
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - 0 N/A -
Cloroférmio(ug/L) -— --e = - 0 - N/A
Bromoférmio(pg/L) - --- - == == 0 == N/A
Dibromoclorometano(pg/L) - == - - =z 0 =~ N/A
Bromodiclorometano{pg/L) - --- - -~ e 0 === N/A
Raddo (Bq/L) 500 --- = - N/A 0 s N/A
Dose Indicativa total (mSv/ano)? 0,10 - N/A 0 o N/A
Cloretos (mg/L C1) ¥ 250 . 5 N/A 0 N/A
Sulfatos (mg/L SO,) o 250 - _— - N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F)'?! 1.5 - - --- N/A 0 - N/A
Bromatos (ug/L Bro;) ) 10,0 N/A 0 N/A
sédio (mg/L Na) ¥ 200 N/A 0 N/A
Cadmio (ug/L cd) 5,0 - N/A 0 N/A
Crémio (ug/L cr) 50 N/A 0 N/A
Antiménio (ug/L Sb) @ 5 - - N/A 0 N/A
Arsénio (ug/L As)"?! 10 = N/A 0 N/A
selénio (pg/L Se)? 10 N/A 0 N/A
Mereurio {pg/L Hg) 1 0 N/A
Boro (mg/L 8) ¥ 1,0 N/A 0 N/A
Cianetos {ug/L cn) ¥ 50 N/A 0 N/A
Tricloroetena e Tetracloroeteno (ug/L): % 10 - - - N/A -
Tricloroetenafpg/t) ¥ — - ==r zer: 0 e N/A
Tetracloroeteno{ug/L) @ — - - - - o] N/A
Benzena (ug/t) ¥ 1,0 - N/A 0 N/A
1,2 - dicloroetano (ug/t) ¥ 3.0 N/A 0 - N/A
Pesticidas — total (ug/L) 0.50 s N/A 0 N/A
Imidaclopride(ug/L) ¥ 0.10 - N/A 0 N/A
MCPA (pg/L)™® 0.10 — N/A 0 - N/A
Clorpirifos (ug/L) “’| 0,10 - N/A 0 N/A
NOTA 1: A zona de abastecimento fornece as seguintes povoagdes: Casais da Margana, Casais de Vale Fornos e Casais Vale Espingardeiro.
NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.
N/A: Pardmetro ndo agendado para analise no trimestre.
N¢ Pontos de Amostragem: 4 N.2 Andlises Realizadas = 23 % Anilises Realizadas= 100,0%
N2 Andlises Previstas = 23 % Anilises que cumprem a legislagdo= 100,0%

A Diregdo: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatu

ra:

TEA kel HEucdEs e

l

Data da publicagio: 16/08/2018
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AGUAS o \‘i\

AZAMBUJA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO C. BAIXO/VNR/ZI'

INFORMAGAO

n22

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2

017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da
qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

22 TRIMESTRE 2018

Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
i ) Valores obtidos N.2 Andlises [% Cumprimento] N2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) p Anilises
Minimo Méximo superiores VP do VP gendad Realizad I
Desinfetante residual (mg/L) — 0,12 0,21 - - 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) (4] 0 0 0 100% 3 3 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 1] 0 0 0 100% 3 3 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,10(l.q.) <0,10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Nidmero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 -— - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 o - 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 146 146 0 100% % 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 8 8 0 100% 1 1 100%
&s (ug/L Mn) 50 <10(l.q.) <10(.q.) 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,2 1,2 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,80(l.q.) <0,80(l.9.) 0 100% 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 37 37 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) ™ 50 3,22 3,22 0 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 N/A 0 - N/A
Nitritos (mg/L NO;,) 0.5 - --- 0 N/A 0 - N/A
Benzola)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 N/A 0 N/A
Cilcio (mg/L Ca) - - - - . 1] = N/A
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 N/A 0 - N/A
Cobre (mg/L Cu) 2.0 --- Q N/A 0 N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) - s 0 - N/A
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 N/A 0 --- N/A
{Magnésio (mg/L Mg) —- - - - e 0 - N/A
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 N/A 0 N/A
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 — - 0 N/A -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - e — o 0 N/A
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) --- - —- — 0 —~- N/A
Benzo(ghi)perileno (ug/L) —- 0 N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) -— --- — .- == 0 - N/A
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - 0 N/A ae
Cloroférmio(ug/L) - --- == fnd - 0 = N/A
Bromofdrmio(pg/L) — - - — - 0 --- N/A
Dibromoclorometano(ug/L) — 0 - N/A
Bromodiclorometano(ug/L) e - - - 0 N/A
Radio (Bg/L) 500 == - - N/A 0 - N/A
Dose Indicativa total (mSv/ano) 0,10 <0,10(l.q.) <0,10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L cl) ® 250 25,4 25,4 0 100% 1 1 100%
sulfatos (mg/L 50,) 250 48,9 48,9 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F)* 1.5 <0,10(.g) | <0,10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L Bro,;) ® 10,0 <10{l.q.) <10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
sédio (mg/L Na) 200 21 21 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L cd)? 5.0 <0,500(l.q.) | <0,500(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Cromio (pg/L Cr) 2 50 <1,0(l.q.) <1,0(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L 5b) 5 <0,500(l.q.) | <0,500(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <0,500{.9.) | <0,500(Lq.) 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se)? 10 <2,000l.a.) | <2,00{.q.) 0 100% 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) 1 <0,200(.q.) | <0,200(l.q.) i L 100%
Boro (mg/L 8) ? 1.0 <0,020(l.9.) | <0,020(L.q.) 0 100% 1 1 100%
Cianetos (pg/L CN) @ 50 <5,00(.q.) <5,00(L.g.) 0 100% 1 1 100%
Tricloroeteno e Tetracloroeteno (ug/L): @ 10 <1,0(l.q9.) <1,0(l.q.) 0 100% -
Tricloroeteno(ug/L) @ — <1,0(l.q.) <1,0(l.q.) - --- 1 1 100%
Tetracloroeteno(ug/L) ? - <0,10{l.9.) <0,10(l.9.) 1 1 100%
Benze (a} Pireno (ug/L) ¥ 0,01 <0,0040(l.q.) | <0,0040(.q.) 0 100% 1 1 100%
Benzeno (ug/) 1.0 <0,30{l.a) | <0,30(.g.) 0 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/t) ® 3.0 <0,10(L.q.) <0,10{.q.) 0 100% 1 1 100%
Pesticidas ~ total (ug/L) @ 0.50 <0,050(La.) | <0,050(.q.) 0 100% 1 1 100%
Imidaclopride {ug/L) w 0,10 <0,020(l.q.) <0,020(l.q.) 0 100% 1 1 100%
MCPA (pg/L) @ 0,10 <0,050(l.a.) | <0,050(.q.) 0 100% 1 1 100%
Clorpirifos(pg/L) ™ 0,10 <0,05(l.q.) <0,05(L.q.) 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: A zona de abastecimento fornece as seguintes povoagdes: Vila Nova da Rainha, Casais Novos, Zona Industrial de Azambuja, Casais de Baixo e Casais de Vale Barbas.

NOTA 2: Pardmetros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.

N/A: Parametro n3o agendado para anilise no trimestre.
N2 Pontos de Amostragem: 4 N.2 Andlises Realizadas = 45
N2 Analises Previstas = 45

% A
% A

nalises Realizadas=
nilises que cumprem a legislagdo=

100,0%
100,0%

A Direg¢do: Eng.? Isabel Gongalves Pires

Assinatura:

Toake! Gowcdws Ren

Data da publicag3o: 16/08/2018




A l‘()! CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO INFORMACAO
AGZL,J‘{LSQQJA\‘\ NA ZONA DE ABASTECIMENTO ARRIFANA" ne2
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 07 de dezembro e o Decreto-Lei n.2 306/2007 de 27 de agosto, procedeu-se  verificagio da 22 TRIMESTRE 2018
qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da
Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARY).
) ) » Valores obtidos N.2 Anlises |% Cumprimento] N Anilises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico (VP) . Andlises
Minimo Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paaiizadas
Desinfetante residual (mg/L) - 0,39 0,39 - 1 1, 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,10{L.q.) <0,10(.g.) 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml}) 0 --- - 0 N/A 0 N/A
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal 5 6 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 552 552 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7.5 7,5 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10(l.q.) <10(l.q.) 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0(.9.) <1,0(L.q.) 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,80(l.q.) <0,80(L.q.) 0 100% 1 1 100%
Aluminio_(ug/L Al) 200 0 N/A 0 N/A
Nitratos (mg/L NO;) ™ 50 <1,0(l.q.) <1,0(.q.) 0 100% 1 1 100%
Ferra (pg/L Fe) 200 --n - 0 N/A 0 - N/A
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - 0 N/A 0 N/A
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 N/A 0 N/A
Célcio (mg/L Ca) - - —- - - 0 - N/A
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 N/A 0 - N/A
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - 0 N/A 0 N/A
Dureza total (mg/L CaCO3) e --- - --- - 0 - N/A
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 N/A 0 N/A
Magnésio (mg/L Mg) = 0 - N/A
Niquel (ug/L Ni) 20 -~ - 0 N/A 0 - N/A
Hidrocarbonetos Aromiiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - 0 N/A --e
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - --- - --- - 0 N/A
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — 0 - N/A
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - --- - --- - 0 - N/A
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - —- -- - --- 0 --- N/A
Trihalometanos - total (ug/L): 100 s --- 0 N/A -
Cloroférmio(ug/L) - - - 0 - N/A
Bromoférmio{ug/L) - --- - --- 0 - N/A
Dibromoclorometano(ug/L) - --- --- -- e 0 o N/A
Bromodiclorometano(ug/L) — --- - --- 0 - N/A
Raddo (Bg/L) 500 s - 0 N/A 0 - N/A
Dose Indicativa total (mSv/ano) 0,10 - 0 N/A 0 N/A
Cloretos {mg/L cl) @ 250 0 N/A 0 N/A
Sulfatos (mg/L 50,) 250 0 N/A 0 N/A
Fluoretos (mg/L F) @ 1,5 — . 0 N/A 0 N/A
Bromatos (pg/L BrO;) @ 10,0 - 0 N/A a - N/A
s6dio (mg/L Na) @ 200 - = 0 N/A 0 N/A
cadmio (ug/L Cd)? 5.0 0 N/A 0 N/A
Crémio (ug/L Cr) ¥ 50 0 N/A 0 N/A
lantiménio (ug/L sb) ® 5 - 0 N/A 0 N/A
Arsénio (ug/L As) ® 10 0 N/A 0 N/A
selénio (ug/L Se) *! 10 - 0 N/A 0 N/A
Mercdrio (pg/L Hg) ¥ 1 . 0 N/A
Boro (mg/L 8) ¥ 1.0 0 N/A 0 N/A
Cianetos (ug/L CN) 50 0 N/A 0 N/A
Tricloroeteno e Tetracloroeteno (pg/L): @ 10 --- 0 N/A
Tricloroeteno(ug/L) ' - - --- - 0 -— N/A
Tetracloroeteno(ug/L) ¥ — --- - --- -- 0 - N/A
Benzeno (ug/t) 1.0 0 N/A 0 N/A
1,2 - dicloroetano (ug/L) ¥ 3.0 0 N/A 0 N/A
Pesticidas - total (pg/L) ¥ 0,50 e s 0 N/A 0 N/A
Alacloro (ug/t) ™ 0,10 - 0 N/A 0 — N/A
Terbutilazina (ug/L) & 0,10 —- - 0 N/A a - N/A
Diurdo (ug/L) ™ 0,10 - --- 0 N/A 0 - N/A
Bentazona (pg/L) a 0,10 - - 0 N/A 0 --- N/A
Desetilterbutilazinalug/L) © 0.10 - 0 N/A 0 N/A
Ometoato (pg/L) m 0.10 - - 0 N/A 0 --- N/A
Oxamil (pg/L)™ 0,10 0 N/A 0 N/A
NOTA 1: A zona de abastecimento fornece s seguintes povoagdes: Arrifana.
NOTA 2: Parametros conservativos analisados pela entidade gestora em alta Aguas do Vale do Tejo.
N/A: Pardmetro ndo agendado para andlise no trimestre.
N2 Pontos de Amostragem: 2 N.¢ Andlises Realizadas = 14 % Anilises Realizadas= 100,0%
Ne@ Andlises Previstas = 14 % Analises que cumprem a legislagdo= 100,0%
A Diregdo: Eng.? Isabel Gongalves Pires Assinatura: Teokel CUI CC(:! s | Data da publicagio: 16/08/2018




