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% Analises
PARAMETROS Unidades | . Analises | N Analises | N"Analises | | oo | Valor Méximo Vator % Andlises | ¢ prema
Realizad c Paramétrico Realizadas Lopivacto

_g Desinfectante Residual mel 30 30 30 <0,10 0,69 - 100,0% 100,0%
"_é _ Escherichia coli (E. col) N°/100 ml 30 30 30 0 0 [ 100,0% 100,0%
§ Bactérias coliformes N°/100 m 30 30 30 0 ) 0 100,0% 100,0%
Clostridium perfringens Ne/ml 5 5 5 ) 0 ) 100,0% 100,0%

Aluminio gl 5 5 5 16 7 200 1000% 100,0%

Aménio mg NH4/1 12 12 12 <0,10 <0,10 050 100,0% 1000%

Namero de colonias a 22 °C Ne/ml 12 12 12 0 85 Sem alteracio 100,0% 100,0%

Nimero de colonias a 37 °C Ne/ml 12 12 12 [ 59 Sem alteracio 100,0% 100,0%

P Condutividade uSiem 12 12 12 2 983 2500 100,0% 100,0%
% Cor mg/l PtCo 2 12 12 <6 <6 20 100,0% 100,0%
E pH Unidades de pH 2 TR 1 71 84 6590 100,0% 100,0%
U Manganés ugl 12 12 12 <10 20 50 100,0% 100,0%
Oxidabilidade mgll 02 12 12 2 <l < 50 100,0% 100,0%

Cheiro a 25°C Fator de diluigio 12 12 12 <l <l 3 100,0% 100,0%

Sabor a 25°C Fator de diluicio 12 2 12 <l <l 3 100,0% 100,0%

Turvagio UNT 12 12 12 <0,80 12 4 100,0% 100,0%

Ferro gl 2 2 2 <40 46 200 100,0% 100,0%

Nitritos mgl NO2 2 2 2 <0,04 <004 050 100,0% 100,0%

Benzo (2) pireno gl 2 2 2 <0,0050 <0,0050 0,010 100,0% 100,0%

Cilcio mgl 2 2 2 12 18 - 100,0% 100,0%

Chumbo gl 2 2 2 <30 %6 10 100,0% 100,0%

Cobre gl 2 2 2 <0l <0,1 20 100,0% 100,0%

Enterococos N°/100 mi 2 2 2 0 0 0 100,0% 100,0%

Dureza Total mel 2 2 2 59 271 - 100,0% 100,0%

. Magnésio mgl 2 2 2 22 92 —~ 100,0% 100,0%
g Niquel gl 2 2 2 <60 <60 20 100,0% 100,0%
§ Hidrocarb. Aromiticos Policiclicos (HAP) wgll 2 2 2 <08 <0,08 0,10 100,0% 100,0%
‘g - Benzo (b) Fluoranteno g/ 2 2 2 <002 <0,02 0,10 1000% 100,0%
3 - Benzo (k) Fluoranteno wgll 2 2 2 <002 <002 0,10 100,0% 100,0%

- Benzo (gh,) Perileno gl 2 2 2 <002 <002 0,10 100,0% 1000%

- Indeno (1,2,3-cd) pireno gl 2 2 2 <002 <0,02 0,10 100,0% 100,0%
Trihalometanos gl 2 2 2 <070 549 100 100,0% 100,0%

- Cloroférmio g/ 2 2 2 <030 38 100 100,0% 100,0%

- Bromodiclorometano gl 2 2 2 <010 1 100 100,0% 100,0%

- Dibromoclorometano gl 2 2 2 <010 548 100 100,0% 100,0%

- Bromoférmio g/l 2 2 2 <020 029 100 100,0% 100,0%

- Radio B/l 2 2 2 <i0 <io 500 100,0% 100,0%
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c Paramétrico Realizadas Lepidicio
|Adividade alfa total (referida a Am) Bql 4 5 3 024 0323 o1 : B
Atividade beta total (referida a K) B/l 4 4 4 <0,089 0232 10 - -
Antiménio g/l Sb 4 4 4 <05 50 100,0% 100,0%
Arsénio 1l As 4 4 4 <05 345 10 100,0% 100,0%
Benzeno g 4 4 4 <030 10 100,0% 100,0%
Boro gl B 4 4 4 <20 553 1000 100,0% 100,0%
Bromatos g/l BrO3 4 4 4 <100 10 100,0% 100,0%
Cadmio g Cd 4 [ 4 4 <05 50 100,0% 100,0%
L
Cianetos gl 4 [ 4 4 <50 50 100,0% 100,0%
Cloretos mg/ I 4 4 4 <150 1025 250 100,0% 100,0%
Cromio g/ Cr 4 4 4 <10 1,03 50 100,0% 100,0%
1,2-Dicloroetano g/ 4 4 4 <0,1 30 100,0% 1000%
3 Dose Indicativa Total mSviano [} 5 5 0023 <0,10 0,10 - -
% Fluoretos gl F 4 4 4 <100 a3 1500 100,0% 100,0%
g Mercirio g/l Hg 4 4 4 <020 1,0 100,0% 1000%
é Nitratos mg/l NO3 37 37 37 <10 62 50 100,0% 100,0%
5 Pesticidas Total ug/l 3 3 3 < maior dos Lq. . 100,0% 100,0%
E - Tebuconazole gl 3 3 3 <0,025 X 100,0% 100,0%
§ - Bentazona gl 3 3 3 <0,050 X 100,0% 100,0%
é - Ometoato vgll | 1 1 <0,050 ol 100,0% 1000%
;E - Terbutilazina g/l | 1 1 <0,070 X 100,0% 100,0%
- Diurio gl | 1 | <0045 K] 100,0% 100,0%
- Dimetoato gl X 100,0% 100,0%
- Desetilterbutilazina gl | [ 1 <0020 ol 100,0% 100,0%
- Desetilatrazina gl | 1 1 <0035 ol 100,0% 100,0%
- Atrazina g/l | [ 1 <0,060 ol 100,0% 100,0%
- Alacloro g/l | [ 1 <0,060 o1 100,0% 100,0%
Selénio gl Se 4 4 4 <20 0 100,0% 100,0%
Sodio mg/l Na 4 4 4 584 67,10 200 100,0% 100,0%
Sulfatos mg/l SO4 4 4 4 10,1 25 250 100,0% 100,0%
Tetracloroeteno + tricloroeteno g/l 4 4 4 <10 10 100,0% 100,0%
Tricloroeteno g/l 4 4 4 <10 - 100,0% 100,0%
Tetracloroeteno gl 4 4 4 <0,10 - 100,0% 100,0%
Em Sintese: % Anilises Realizadas
N° Anilises Previstas AdAz 274 % Anélises que cumprem a legislagio
N° Anilises Realizadas AdAz 274

Total de Pontos de Amostragem AdAz
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